
  

 

Инструкция по подключению блока питания с открытым концом к 
GSM/GPRS-модемам TG21.A/TG21.B 

 

К подключению блока питания допускаются лица, имеющие специальную 

техническую подготовку и изучившие документацию на изделие. 

Открытый конец блока питания необходимо подключить к контактам №5 и №6 

винтового клеммника (см. пункт 2.5.1 руководства по эксплуатации). Обозначения 

контактов на корпусе модема: 

 Контакт №5 – GND (Корпус системы, «Земля»); 

 Контакт №6 – V+ (Питание модема 7-40В). 

Маркировка проводников блока питания с открытым концом: 

 Проводник без маркировки с наклейкой «+» - плюс; 

 Проводник с белой пунктирной полосой – минус. 

Плюс от блока питания необходимо подключить к контакту №6 модема, а минус к 

контакту №5 (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Подключение блока питания к модему 
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